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Ontluchten warmtepomp  
 
 
Na het bijvullen van de warmtepomp moet deze altijd ontlucht worden. Als er te veel lucht in 
het systeem zit kan dat zorgen voor een storing. Een storing verschijnt op het display van de 
warmtepomp.  
 
 

1. 2. 
 
Ontluchten moet op beide zwarte balken (afbeelding 2). 
 

1. Zet de sleutel op het witte gedeelte (zie afbeelding 1) 
2. Hou een handdoek onder het zwarte afvoergedeelte 
3. Draai de sleutel voorzichtig om, tegen de klok in 
4. Op het moment dat er water uitkomt de sleutel weer omdraaien 


